
Parâmetro Setor 1 Setor 2 Setor 3 Setor 4 Setor 5 Setor 6
Fluoreto 0,65 0,64 0,67 0,71 0,69 0,71

pH 7,0 7,1 7,2 7,4 7,0 7,1

Cor Aparente 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Turbidez 0,22 0,18 0,21 0,18 0,24 0,23

Cloro residual Livre 0,88 0,79 0,81 0,89 0,91 0,88

COLIFORMES TOTAIS AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE
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